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порядок
ния теплоснабжения при дефиците тепловой мощности

источника филиала <Сурryтская ГРЭС-2) ГIАО <Юнипро>
и пропускной способности TeluloBbrx сgгей ООО (СГЭС)

на отопительный сезон 2019 - 2020 г.г.

В условиях возможного дефицита топлива, авц)ийного ocтtlнoвa теплофикационного обо-

рудов€lниrl, в прочих аварийньur ситуациях, приводящего к снижению располагаемой мощно-
сти теплоистоttrlика филиапа кСургугская ГРЭС-2D IIАо <Юнипро>, и прогrускной способности
тепловьтх сетей ООО (СГЭС), д.тrя обеспечения населения и объектов социальной сферы устойчи-
вым теплоснабжением, вводятся ограничения потребителей ГРЭС-2 - Промзона- до 89,6 О/о 

,

ГРЭС_2 - ВЖР до 89.99 О/о от количества тепла, отIryскаемого теплоисточником на отоплеНие и
вентиJuIцию, согласно угвержденному графику.

.Щействия персонarла при ограничеЕии потребителей регламентируются:
кПоложением о взrммоотношениJrх теплоснабжающего предприятия ООО (СГЭС) и теп-

лоистотIника филиал кСурryтская ГРЭС-2) ПАо <Юнипро>;
кИнструкrшей по гидравлическому и температурному режимzlп{ системы центрalлизовtlнного

теплоснабжения г. Сургуга от теплоистоtIника СГРЭС-2 по тепломагистраJIям (СГРЭС-2-ВЖР> и
кСГРЭС-2-Промзоно на отопительньй период 2019,2020 г. г.);

<Инструкцией по ликвидации и локализации аъарпiа в СЩТ г. Сургуга от теплоистоЕIника
СГРЭС-2 и тепломагистралей кСГРЭС-2-ВЖР), и кСГРЭС-2- Промзона.

Графики ограничений потребителей в сJrучае уц)озы возЕикновениrI аварийноЙ сиryа-

ции вводятся в действие единой теплоснабжающей оргаЕизацией по решению органа местного
самоуправления. Об ограничениях теплоснабжениrt теплоснабжающаlI организация сообщает по-
требителям:

при возникновеIIии дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на истотIпиках теп-

ловой энергии - за 10 часов до начапа ограничепий;
при дефиците топлива - не более чем за 24 часадо наqала ограничений.

При возникновении аварийньrх ситуаций, требующих принятия безотлагательньD( мер, начапь-

ником смены ООО кСГЭС> осуществJIяется сроrIное введение графиков ограЕичения и откJIюче-

ния с последующим в течёние 1 час оповещением потребителей о приtмнах и предлагаемой про-

долrсительности откJIючения.
Последовательность введения ограничеЕпя теплоснабжепия, производптся в 2 этапа:

1 этап _ отключение горячего водоспабжения (подогревателей на I|ТП, в подвалах жилых и
производственных здапий);

2 этап - частпчное отключенпе предприятий, согласно графицу ограпичепий.
При более гrryбоком снижении располагаемой мошцrости теплоисточItиков вводится сниже-

Еие темrrературы сетевой воды на теIшоисточЕикalх, до достижения температуры обратной сетевой

воды не ниже 30'С.
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